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SPRAWQZDA_N[E NR LBSK.1B/s.2024
Z BADAN PROBKI WODY BASENOWE]
Zlecenie nr; LBSK.9052.2.10.2023

Rodzaj probki™": woda z basenu kapielowego krytego

Nazwa i adres klienta™: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijezykéw 31, 84-300 Lebork

Rodzaj urzadzenia wodnego™: Plywalnia Miejska ,,RAFA”

Adres urzadzenia wodnego™": 84-300 Lgbork, ul. Olimpijczykéw 31 e —
Cel badania:  przedstawienie wynikéw w obszarze regulowanym prawnie CENTRU CONNTI :
Protokdt pobrania nr™.  1/GL-24 T LR L
Probka pobrana przez: pribkobiorce z PSSE Lebork =

Probka pobrana zgodnie z instrukcja IR_HK_12_01 Edycja 7:2018 (N) I

Data poboru™: 2024-01-10 "

Godzina pobrania: 10:00
Data dostarczenia do laboratorium: 2024-01-10
Stan probki: dobry

Badania rozpoczgto w dniu pobrania probki, zakoficzono dnia:  2024-01-11 1 WEPLYNEL
Nr probki: 1B/s faaa — mmﬁ

Miejsce poboru™: niecka basenowa mala

P SN —

Parametry mikrobiologiczne”
Ay Jednosth . Stwierdzenie
]
Lp Nazwa oznaczenia Metoda pomian Wynik Niepewnos¢ NDS sgodnodd
[Ogolna liczba mikroorganizmow AR 3 R
1 48 h w temp. (36:2)°C A IPN EN -ISO- 6222:2004 Jtk/1 ml - 100 -
I . IPN-EN 180 9308-1.2014- g
2 |Escherichia coli A 12/A1:2017-04 jtk/100 ml 0 - 0 zgodny
Pseudomonas aeruginosa A IPN-EN IS0 16266:2009 jtk/100 ml - - 0 -
4 |Gronkowcw k lazo-dodatnie A Metodyka PZH ZHK: 2007 jtk/100 ml - - 0 -
; . | Temperatura wody przy | Jednostka Granica Wynik Stwierdzenie
L 2 5 . i NDS ’
p Nazwa oznaczenia Metoda oznaczenia poborze poriara N Nispewrodé* zgodriokci
. PN-EN 1SO11731:2017- o i 3
4 [Legionella sp A 08+Ap1-2019-12" C Jtk/100 ml 1jtk/100ml - 0 -

'dia metod mikrobiologicznych :niepewnos¢ rozszerzona pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 1SO 19036 i opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik k=2,
zapewniajac poziom ufnoéci ok, 95%. Zlozong niepewnoéé standardows uznano za rowng odcliyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewngtrzlaboratoryjnej - dotyczy wylgcznie etapu analitycznego.
* Legionella: [Matrix B; Procedura 7 ~(GVPC)]

Jjtk: jednostka tworzaca kolonie

Parametry fizyko — chemiczne""

5 3 Jednostka Wynik Rezultat Stwierdzenie
Lp Nazwa oznaczenia Metoda oznaczenia S Niepewnosé" Niepewnolé! NDS odnodci
temp. 7.8 niezgodny *
1| Odezyn (pH) A | PNENISO- 10523:2012 » e 02 - 6,5-7.6
; . . temp. 511 6,55pH<7,3 | min 720 iezgodny
2 | Potencial redox N | PB-52-10 Edycja 1z dnia 2016-06-05 mv 20.80C +61 3 73 <pH<7,6 | min 750
3 | Memose A | PN-EN IS0 7027-1:2016 NTU - = 0.5 =
4 | Azotany A | PN-82/C-04576.08 mg/dm’ - - 209 -
5| Utlenialnosé A | PN ENISO 8467:2001 mg/dm’ - = 49 -
y od )
6 | Chlorwolny(©)* | A | PB-52-00 Edycja 3z dnia 20161219 | mefdm’ *‘:)'3;6 . 03-04 Zgodny
I _ .
7 | Chior zwigzany® A | PB-52-09 Edycja 3z dnia 2016-1219 |  mg/im? *"(;50'9 - 03 niezgodny
8 Chloroform A [ PN-ENISO 10301:2002 mg/dm? - - 0,02 ¥
9 | ITHM A | PN-ENISO 10301:2002 mg/dm? B B 0,1 i

" dla metod fizyko- chemicznych: niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla poziomu ufnosci P=95% (wspélczynnik rozszerzenia k=2), dotyczy etapu analitycznego

* stwierdzono zgodnosé wynikow badania z wymaganiami w oparciu o zasadg prostej akceptacji wg dokumentu ILAC-G8:2019 - uzyskane wyniki mieszczq si¢ w granicy tolerancji, przy czym
ryzyko blednej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wynikow zblizonych do granicy tolerancji

¥ stwierdzono niezgodnosé wynikow badania z wymaganiami w oparciu o zasade prostej akeeptacji wg dokumentu ILAC-G8:2019 - uzyskane wyniki nie mieszczg si¢ w granicy tolerancji, przy czym
ryzyko blednej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wynikow zblizonych do granicy tolerancji .

*) pomiar chloru wykonano na basenie

¥ podana wartoi¢ stanowi roznicg pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzi w niecce basenowej, a Jjego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do plywalni

© zawartos¢ parametru w wodzie

7dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego metody wskazang w zakresie akredytacji

¥ldecyzja podjeta na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji w odniesieniu do dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, z zastosowaniem zasady podejmowania
decyzji prostej akceptacji

**- dane dostarczone przez klienta

NDS : najwyzsze dop Ine stgzenie wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 (Dz.U. 2015.2016)
A - metody akredytowane Badania oznaczone ,akredytowane przez PCA” w tym raporcie sy zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 691.
N - metody nieakredy , spetniajgce wy ia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Autoryzujacy wyniki badan mikrobiologiczne: mgr Aleksandra Poblock;
Autoryzujgcy wyniki badai fizyko-chemicznych: 1-7: mgr inz Beata K N/
v

Otrzymujy:

1) legz -zleceniodawca /

2)PPIS | egz.

3jala

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lgborku wynik nie noze by¢ powielany inaczej, jak tylko w calosci
2. Wyniki odnoszg sig wylgeznie do badanego obiektu ( probek ).

3. Klient ma prawo do skargi w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

4. Laboratorium nie pobiera probek

Kierownik Oddzialu Laboratoryjnego:

<+veeeeoo. Koniec sprawozdania ... . e F_52 050 ed. 3 z dnia 2022-02-25



