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ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U.z2022 r.,
poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:
e parametr6w jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia; _
e wynikow badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia
zgodnie z ustalonym harmonogramem badan,
* zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
e wynikow badan wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leborku przed wydaniem oceny,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku przedstawia ponizej zbiorcza
roczng oceng jakosci wody na Plywalni Miejskiej Rafa w Leborku (posiadajacej dwie
niecki basenowe kryte, caloroczne, w tym malg niecke basenowa, ktéra moze by¢
udostgpniana do nauki ptywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)

za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

1. Zarzadzajacy ptywalnia posiadat ustalony z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Leborku harmonogram pobierania prébek wody. Ponadto:
 dokumentowat biezace obserwacje wody na plywalni;

* dokonywal systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen;
* rejestrowal wyniki pomiaru jakosci wody;

* podejmowat stosowne dziatania naprawcze;

* prowadzit badania jakosci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byly w Oddziale Laboratoryjnym
Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Leborku posiadajacym akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan odpowiadajacych metodykom
referencyjnym analiz wody na ptywalniach okre§lonych w cyt. wyzej rozporzadzeniu.

3. Ocena jakosci wody doprowadzanej na ptywalnie.

Plywalnia zaopatrywana jest w wode z wodociagu publicznego ,.Lebork™.

W oparciu o zapisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku wydal ocene
obszarowg jakosci wody nr OHK.3.W.2023, znak sprawy OHK.9022.1.54.2023 z dnia
02.03.2023r., w ktorej stwierdzil, ze woda z ww. wodociggu w 2022r.byta przydatna do
spozycia przez ludzi.

str. 1



4. Ocena jakosci wody na plywalni.
a) Woda wprowadzana do malej niecki basenowej z systemu cyrkulacji

liczba punktéw pobierania prébek wody: 1
liczba badan (probek) ogélem: 12
liczba badaf wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej: 11

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Leborku !

b) Woda wprowadzana do duzej niecki basenowej z systemu cyrkulacji

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
liczba badan (prébek) ogélem: 12
liczba badaf wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 11

liczba badarn wykonanych przez Patistwowego Powiatowego

1
Inspektora Sanitarnego w Leborku

¢) Woda w malej niecce basenowej udostepnianej do nauki plywania dla niemowlgt
i matych dzieci do lat 3

liczba punktéw pobierania probek wody: 4
liczba badari (prébek) ogotem: 46
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 45

liczba badan wykonanych przez Panistwowego Powiatowego
Unspektora Sanitarnego w Leborku

d) Woda w duzej niecce basenowe;j

liczba punktéw pobierania probek wody: 4
liczba badan (prébek) ogolem: 24
liczba badaf wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 23

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Leborku

Jako$¢ wody wprowadzanej do malej niecki basenowej z systemu cyrkulacji pod
wzgledem mikrobiclogicznym okresowo nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym
okreslonvm w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
Wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. 22022 r, poz. 1230)
ze wzgledu na ponadnormatywng liczbe mikroorganizméw w 36+2°C po 48h. Natomiast
pod wzgledem fizykochemicznym jakosé te] wody okresowo nie odpowiadata
Wymaganiom sanitarnym okreslonym w ww. rozporzadzeniu z uwagi na przekroczeniz
wartosci dopuszczalnej chloru Zwigzanego.

Jako$¢ wody wprowadzanej do duzej niecki basenowej z systemu cyrkulacji na Plywalni

Miejskiej Rafa w Leborku pod wzgledem mikrobiologicznym odpowiadata wymaganiom

sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. 22022 r.,

poz. 1230). Z kolei pod wzgledem fizykochemicznym okresowo nie odpowiadala
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wymaganiom sanitarnym okreslonym w ww. rozporzadzeniu z uwagi na przekroczenia
wartosci dopuszezalnej chloru Zwigzanego.

Takos¢ wody w malej niecce basenowej udostgpnianej do nauki plywania dla niemowlat
i malych dzieci do lat 3 na Plywalni Miejskiej Rafa w Leborku pod wzgledem
mikrobiologicznym okresowo nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 1., poz. 1230) z uwagi na
obecnos¢ gronkowedw koagulazododatnich, Pod wzgledem fizykochemicznym jakos¢ tej
wody okresowo nie odpowiadata wymaganiom sanitarnym okreSlonym w ww.
rozporzadzeniu ze wzgledu na zbyt niski poziom potencjaiu redox, na zbyt wysoki poziom
chloru zwigzanego i'mezgodny z wymaganiami poziom chloru wolnego.

Jako$¢ wody w duzej niecce basenowej w plywalni Miejskiej Rafa w Leborku pod
wzgledem mikrobiologicznym odpowiadala wymaganiom sanitarnym okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Pod wzgledem
fizykochemicznym jakosé tej wody okresowo nie odpowiadata wymaganiom sanitarnym
okreslonym w ww. rozporzadzemu z uwagi na zbyt wysoki poziom chioru zwigzanego,
zbyt niski poziom potencjatu redox i ph oraz niezgodny z wymaganiami poziom chloru
wolnego.

W dniu 21.11.2022 r. Padstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku wydat
decyzj¢ o mnalozeniu oplat za badania laboratoryjne prébek wody pobranej
w ramach kontroli urzedowej, w ktérych stwierdzono zbyt wysoki poziom chloru
Zwiazanego.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., jako$¢ wody okresowo nie odpowiadata
wymaganiom sanitarnym z uwagi na:

a) Woda wprowadzana do matej niecki basenowej z systemu cyrkulacji
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Parametry mikrobiologiczne
Ogoélna liczba mikroorganizméw w 36+2°C 20 12 47 47 8%
48 h w 1 ml wody [jt/1ml]
Parametry fizvkochemiczne
Chlor zwiazany [mg/1] 02 | 12 T 029 | 05 | 9%
Prowadzone dzjalania napraweze w celu Zarzqdca wykonal kolejne badania. Uzyskano poprawe
poprawy jakosci wody: mikrobiologicznej jakosci wody.
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b) Woda wprowadzana do duzej niecki basenowej z systemu cyrkulacji
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Parametry fizykochemiczne

Chlor zwiazany [mg/1] 02 | 12 T 031 | o044 | 8%

Prowadzone dzialania naprawcze w celu
poprawy jakosci wody:

Zarzqdca wykonal kolejne badania. Uzyskano poprawe jakosci
wody.

¢) Woda w malej niecce basenowej udostgpnianej do nauki pltywania dla niemowlat

1 matych dzieci do lat 3
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Parametry mikrobiologiczne
Gronkowce koagulazododatnie w 100 ml wody 5 o
[/ 100m1] 0 14 3 3 7%
Parametry fizykochemiczne
Potencjal redox (oksydoredukeyjny) przy | >720 przy
elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KClI pH 6,5-7.3 36 686 506 790
>750 przy
pH 7.3-7.6
Chlor wolny [mg/1] 0,3-0.4 36 0,24 0,75 22%
Chlor zwiazany [mg/1] 0,3 36 0,39 0,63 80%

Prowadzone dziatania naprawcze w celu
poprawy jakosci wody:

W zwigzku z obecnosciq gronkowcéw hoagulazododatnich
zarzgdca plywalni wydaf zakaz korzystania z niecki basenowej
zieciom do lat 3. Przeprowadzono dziclania naprawcze
polegajgce na okresowym podniesieniu poziomu chioru.
Uzyskano poprawe jakosci wody.




d) Woda w duzej niecce basenowej
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Parametry fizykochemiczne
Potencjat redox (oksydoredukcyjny) przy | >750 przy 23 709 552 74%
elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCI pH 6,5-7,3
>770 przy
pH 7.3-7.6

Chlor wolny [mg/1] 0,3-0,6 23 0,24 0,79 13%
Chlor zwigzany [mg/1] 0,3 23 0,38 0,52 65%
pH 6.5-7,3 23 6,2 6,2 4%

7,3-7,6
Prowadzone dzialania naprawcze w celu | Zarzgdea wykonat kolejne badania. Uzyskano poprawe jakosci
poprawy jakosci wody: wody w zakresie chloru wolnego, pH i potencjatu redox.

5. Ocena jakosci cieplej wody uzytkowej (woda z natryskow).

Jakos¢ cieplej wody uzytkowej okresowo nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymaga, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 1., poz. 1230).

Ios¢

wykonanych | [log¢ badaf w zakresie bakterii Legionella

badan w sp., w ktérych stwierdzono:
zakresie

bakterii
Legionella
p. W brak $rednie | wysokie
wodzie z skazenia | skazenie | skazenie
natryskow -
ogolem

Postgpowanic w zwigzku ze stwierdzonym
skazeniem cieplej wody uzytkowej

bardzo
wysokie
skazenie

0 Zarzqdca powtérzyl badania. W probkach
kontrolnych  nie  stwierdzono  wystgpienia
przekroczen,
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